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Protokol o zkousce ¢. 11048/2018
Zadavatel: VODOVODY spol. sr.o., Na Lanech 3, Litomysl, 570 01
Smlouva: Smlouva o dilo &. 26/2017 ze dne 13.12.2017
Diivod analyzy: pravidelné kontrola
Matrice: surové voda (kat. A1)
Limit: Vyhl. MZe ¢.428/2001 Sb., pfiloha &.13, ¢ast 1, kategorie Al
Misto odbéru: Cistd u Litomygle, vrt
Rozsah vy$etieni: Uplny rozbor surové vody (vyhlaska &.428/2001 Sb., piil.9, tab.1)
Vzorkoval: Provaznik Jakub
Metoda odbéru*: VZ 01 - Odbéry vzorki pitnych vod (Akr.)
Datum odbé&ru: 27.11.2018 9:45
Datum piijmu: 27.11.2018 12:22
Datum zpracovani: 27.11.2018 - 11.12.2018
Kontaktni osoba: Be. Helena Karlikova
Vysledky
Vzorek ¢ 11048
Parametry Jednotky Akr, NV Metoda* Vysledek Limit
Escherichia coli KTJ/100ml A - ZP 007 0 50 wMH
intestinalni enterokoky KTJ/100ml A - ZP 003 0 20 wH
termotolerantni koliformni bakterie KTJ/100ml A - ZP 002 0 20 MH
podet organismii jedinci/ml A ZP 006 0 50 wmH
teplota °C A 0,1 ZP 021 t 9.4 20 mu
pach A ZP 024 t piijatelny piijatelny  mH
pH - A 0,2 . ZP025 7,93 6,5-9,5 wMH
 konduktivita m$m | A | 6%  zPO26 306 | 125 wmm |
‘barva (po filtraci) | mg/llPt A |20 | zpo22 398 ) 20 wmH
ToCc _ mg/l A | | zpo4 | <100 5 wH
amonnéionty - mg/l A . zelon | <005 , 05 wm
chloridy ~ mg/l A 10% | ZP100 18,9 100 mH
dusignany 00| mgl | A | 7% |  zZP100 23 50w
kyanidy celkove | mgl | A | __ZPOS6 | <0,003 0,05 wm
Mluoridy | o mgh A ZP100 <010 | 1,5 wMH
fosfore¢nany | mgl | A ZP 100 ~ <0,10
fosforcelkovy | mgl | A __ZPi02a <003 .
steany | mgh | A | 5% |  zpioo | 140 | = 250 wmH
tenzidy aniontové |  mg/l A ) _zpoas | <005 | 02 wmH
kyslik rozpustény (mg/l) mg/l A 10% | ZP 046 26
kyslik rozpustény (% nasyceni) %nasyceni | A | ZP046 o 22,7 I
CHSK-Cr ~ mg/l A ZPod4 58 L
 BSK 5 ot mel AL ] FPoas . Ff 3 wm
dusikeelkovy | mgl A 0% |  zeoes | L0 0000000 |
KNK 4,5 | mmoll A 6% |  zpo2m 2,37
| ZNK 8,3 . ‘mmol/l A | 9% | zeozs | 005
nerozpusténé latky o omgd A |} zPO3L | <2 10 mu
mangan | omgh | A |15% |  zpioza | 0010 005 wu
Zelezo o | mg/l A | 15% |  7P102a ) 0,28 02 wmH
hlinik mg/l A zp102a | <002 02 wmm
ek | men A Lz <0,005 3 wm
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Parametry Jednotky Akr. | NV Metoda* Vysledek Limit

bor mg/l A ZP 102a <0,02 1 Mo
arsen ug/l A ZP 102a <1,00 10 M
chrom celkovy ug/l A 15% ZP 102a 11 50 wMH
kadmium ug/l A 7P 102a <0,50 5 MH
méd g/l A ZP 102a <10 50
nikl g/l A ZP 102a <1 20 wH
olovo - pg/l A ~_ZP102a o i <1 10 v
rtut’ o pe/l A ol zeo2 | <02 | 1 w

' C10-C40 . | mg A ZP 074a <0,035 0,1 wmu
‘benzo(b)fluoranthen o oper A ZP 075a <0,002 |
benzo(g,h,i)perylen pg/l A _ZP075%a | <0002

benzo(k)fluoranthen o pg/l A | _ ZP075a <0,002

| indeno(1,2,3-cd)pyren pg/l | A | ZP075%a <0,002

PAU (sumad) o opel | A 30% ZP075%a  dp | 0 | 01 wmH |
atrazin ug/l EA | CW-PESLMS02 | <0,010 0,1 wmH
desethyl-atrazin ) ) pg/l EA ~W-PESLMS02 | <0,010 0,1 wmH

chloridazon - pe/l EA . WePESYMSGE 0 | <0010 | Gl wm |
chloridazon-desphenyl pg/l EA 35% W-PESLMS02 i 0,092

 chloridazon-desphenyl-methyl g/l EA W-PESLMS02 <0,050

_chloridazon desphenyl+desph.-methyl pg/l EA | W-PESLMS02 0,092 6
abioseston % A | e ZP005 2

apsorbance o _ A | 3% _Zp0s3 | 0,017

zdkal ZF(n) A 12% _ZP023 | 3,17

vépnik + hoitik _ mmol/l A zpiot dp | 1,44

dusitany | mgl A ZP 100 <0,02 ]
hoitik mg/| A | 14% __zp1ol 178

vapnik ) mg/l A 10% ZP 101 549

NV-nejistota vysledkii méfeni (nezahrnuje nejistou odbéru vzorku) je rozgifend nejistota méfeni odpovidajici 95 % intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k =2

- nejistota vysledkii se neuvadi u hodnot pod mezi stanovitelnosti a u mikrobiologickych zkousek s hodnotami nizsimi nez 10 KTJ a vy§§imi nez 200 nebo 500 KTJ
Akr.-akreditace metody: A/N/S-ano/ne/externi sluzba / FA - aplikace pfiznaného flexibilniho rozsahu akreditace: modifikace jiZ akreditovanych zkusebnich postupli (rozsifeni
rozsahu zkousenych parametri &i pfedmétu zkusebniho postupu) za piedpokladu, Ze princip z{istava zachovan / ND - laboratof je zpiisobila aktualizovat normativai dokumenty
identifikujici postupy. t/ dp (u metody) - parametr méien v terénu / stanoven dopoétem.

Vysledky zkousek se tykaji jen zkousenych piedméti; bez pisemného souhlasu zkugebni laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

*Plny nfzev a identifikace pouZité metody, v&etné zdrojii metody (norma, pravni piedpis, literatura), je k dispozici v piiloze osvédgeni o akreditaci (www.orlab.cz, www.cai.cz).
** Vysledky rozboru vzorku odebraného zadavatelem se vztahuji ke vzorku, jak byl pijat.

V Ceské Tiebové dne: 11.12.2018 Vraspirova Hana Bc.

samostatny technik




